7.4 Montageschritte — A34

1.

Beigelegten O-Ring in das EAT einlegen und andriicken
(Abb. 9).

Korrekten Sitz des O-Rings an der Auslassseite der
Stromungsumlenkung prifen und ggf. korrigieren (Abb. 11).
Ggf. vorhandenes Fixierstiick an Eingang des Gehduses
entfernen.

Zéahler handfest in das EAT einschrauben und anschlieRend
mithilfe des passsenden Montageschlissels festziehen.
Empfohlenes Drehmoment = 35-40 Nm. Beachten Sie dabei
den FlieBrichtungspfeil auf der Strédmungsumlenkung.
Absperrventil der Zuleitung 6ffnen und Einbaustelle auf
Dichtigkeit priifen.

Beigelegten Plombierring Uber den Zdhler schieben und
einrasten.

Abbildung 10. Montage Messkapselzahler A34



